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Manual de instalacao

Aparelhos de ar condicionado tipo Split

FDXM25F3V1B
FDXM35F3V1B
FDXM50F3V1B
FDXM60F3V1B

FDXM25F3V1B9
FDXM35F3V1B9

FDXM50F3V1B9 Manual de instalagdo

FDXM60F3V1B9 Aparelhos de ar condicionado tipo Split CITE IS
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1 Acerca da documentacgao

1.1 Acerca deste documento
INFORMAGCOES

Certifiqgue-se de que o utilizador possui a documentagéo
impressa e pega-lhe que a guarde para referéncia futura.

Publico-alvo

Instaladores autorizados

INFORMAGOES

Este aparelho deve ser utilizado por utilizadores
especializados ou com formagdo em lojas, industrias
ligeiras e em quintas, ou para utilizagdo comercial e
doméstica por pessoas ndo qualificadas.

Conjunto de documentagéao

Este documento faz parte de um conjunto de documentagédo. O
conjunto completo é constituido por:

= Medidas de seguranca gerais:
= Instrugdes de seguranga que DEVE ler antes de instalar

= Formato: Papel (na caixa da unidade de interior)

= Manual de instalagao da unidade interior:
= Instrugdes de instalagao
= Formato: Papel (na caixa da unidade de interior)
= Guia de referéncia do instalador:
= Preparagéo da instalagao, boas praticas, dados de referéncia...

= Formato: Ficheiros digitais em http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/

As actualizagbes mais recentes da documentagéo fornecida podem
estar disponiveis no site regional Daikin ou através do seu
representante.

A documentagdo original esta escrita em inglés. Todos os outros
idiomas séo tradugoes.

Dados de engenharia

= Um subconjunto dos mais recentes dados técnicos esta
disponivel no website regional Daikin (de acesso publico).

= O conjunto completo dos mais recentes dados técnicos esta
disponivel na extranet Daikin (autenticagé@o obrigatoria).

2 Acerca da caixa

21 Unidade de interior

ADVERTENCIA: MATERIAL INFLAMAVEL

O refrigerante R32 (se aplicavel) contido nesta unidade &
ligeiramente inflamavel. Consulte as especificagdes da
unidade de exterior para saber o tipo de refrigerante que
deve ser utilizado.

211 Para retirar os acessorios da unidade de

interior
a b c¢ d e f g
1% 1% |1x 8x 24x 1% |2x
r [/ =) &P ?
h i j k |
1% 2x 1% 1% 6%
N e —S]
@
@
m n
4x

2\

Manual de instalacdo

Manual de operagéo

Medidas gerais de seguranca

Anilhas para o suporte de suspenséo
Parafusos para frisos das condutas
Bragadeira de metal

Almofadas vedantes: pequena e grande
Mangueira de drenagem

Vedante

Isolamento: pequeno (tubo de liquido)
Isolamento: grande (tubo do gas)
Bracadeiras de cabos

Placa de fixagao da anilha

Filtro de ar

53 - X —TQ K0 Q0T

Manual de instalagaéo
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3 Acerca das unidades e das opgoes

3 Acerca das unidades e das
opgoes
3.1 Projecto do sistema

Unidade interior

Unidade de exterior

Interface do utilizador

Aspiracao de ar

Saida de ar

Tubagem de refrigerante + cabo de interligagdo
Tubo de drenagem

Ligagéo a terra

TQ 0220 T QO

4 Preparacao

4.1 Preparacao do local de instalagao

= Proporcione espago suficiente em redor da unidade para permitir
intervengdes técnicas e uma boa circulagéo de ar.

= Escolha o local de instalacdo com espaco suficiente para
transportar a unidade para dentro e para fora do local.

A AVISO

NAO instale o aparelho de ar condicionado em locais onde
possam ocorrer fugas de gases inflamaveis. Se houver
uma fuga de gas, que envolva o aparelho de ar
condicionado, pode ocorrer um incéndio.

411 Requisitos do local de instalagao para a
unidade de interior

INFORMAGOES

O nivel de pressao sonora € inferior a 70 dBA.

= Utilize varées roscados na instalagao.

= Espacamento. Tenha em conta os seguintes requisitos:

A\

|
ﬂ
q
200
e: 2240

220

A 2 A o
2400

= Z

W
d (mm)

A Distancia minima ao chéao:

2,7 m para evitar contacto acidental.

2,5 m no caso de a ventoinha estar coberta (p. ex. tecto

falso, grelha, etc.)

Caixa de controlo

Espaco de manutencéo

Tecto

Superficie do chédo

Seleccione a dimens&o para assegurar uma inclinagéo

para baixo com um minimo de 1/100

c

®Q0TO

5 Instalacao

5.1 Montagem da unidade de interior

51.1 Recomendagées ao instalar a unidade

interior

INFORMAGOES

Equipamento opcional. Quando instalar equipamento
opcional, leia também o manual de instalagdo do
equipamento opcional. Dependendo das condigbes do
local, podera ser mais facil instalar primeiro o equipamento
opcional.

Resisténcia do tecto. Verifique se o tecto é suficientemente forte
para aguentar o peso da unidade. Se houver alguma
inseguranca, reforce o tecto antes de instalar a unidade.

= Nos tectos ja existentes, utilize parafusos helicoidais.

= Nos tectos novos, utlize insertos embutidos, parafusos
helicoidais embutidos ou outras pegas fornecidas localmente.

Vardes roscados. Utilize vardes roscados W3/8 M10 na
instalacdo. Encaixe o suporte de suspensdo no vardo roscado.
Fixe-o bem, utilizando uma porca e uma anilha por cima e por
baixo do suporte de suspensao.

a2

Dimensao da abertura no tecto. Certifique-se de que a abertura
no tecto se encontra dentro dos seguintes limites:

FDXM25~60F3V1B(9) DAIKIN Manual de instalagéo

Aparelhos de ar condicionado tipo Split
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5 Instalagao

I 1
2.5

At \
f,
I
° \f s00 d
620

Classe A (mm) B (mm)
FDXM25+35 740 790
FDXM50+60 1140 1190

a1l Porca (fornecimento local)
a2 Porca dupla (fornecimento local)
b Anilha (acessorios)
Suporte de suspensao
d Caixa de controlo
Distancia entre vardes roscados
Dimenséo geral

-

= Pressao estatica externa. Consulte a documentagdo técnica
para assegurar que a pressao estatica externa da unidade nao é
excedida.

= Abertura no tecto. (Tecto com abertura para instalagao)

1 Passe todos os tubos e cabos através dos orificios da tubagem
e da cablagem da unidade.

2 Certifique-se de que o tecto esta nivelado.

= Exemplo de instalagao:

a Parafuso de ancoragem
b Placa do tecto

¢ Porca comprida ou tensor
d Vardo roscado

e Unidade interior

= Instalar a tampa de sucgéo e o filtro de ar (acessério) No caso
de succéo inferior:

3 Retire a tampa de sucgao.

4 \Volte a colocar a tampa de sucgao.

Entrada de ar
Saida de ar
¢ Tampa de sucgé@o

To

5 Instale o filtro de ar (acessoério) empurrando para baixo os
ganchos (2 ganchos para o tipo 25+35, 3 ganchos para o tipo
50+60).

sucgao traseira
.

sucgao inferior

= Instale a unidade temporariamente.
6 Encaixe o suporte de suspensao no varao roscado.
7 Fixe a unidade com seguranca.

= Nivel. Certifique-se de que a unidade esta nivelada nos quatro
cantos utilizando um nivel ou um tubo plastico cheio de agua.

a Nivel
b  Tubo plastico

8 Aperte a porca superior.

@ NOTIFICAGAO

NAO instale a unidade inclinada. Consequéncia
possivel: Se a unidade ficar inclinada no sentido contrario
a direccédo do fluxo da condensagéo (o lado da tubagem
de drenagem fica levantado), o interruptor de flutuagédo
pode avariar e provocar fugas de agua.

5.1.2 Recomendagdes ao instalar a conduta

A AVISO

Se uma ou mais salas estiverem ligadas a unidade através
do sistema de condutas, certifique-se de que:

= nao existem fontes de ignicdo operacionais (por
exemplo: chamas desprotegidas, um aparelho a gas ou
um aquecedor eléctrico em operagao) caso a area do
piso seja inferior a A, especificada nas Precaugdes
de seguranca gerais;

= ndo existem dispositivos auxiliares, que possam
constituir uma potencial fonte de ignicado, instalados
nas condutas (por exemplo: superficies quentes com
uma temperatura acima dos 700°C e dispositivos de
comutagao eléctrica);

= S0 s&o utilizados dispositivos auxiliares aprovados pelo
fabricante nas condutas.

Manual de instalagaéo

6

DAIKIN

FDXM25~60F3V1B(9)
Aparelhos de ar condicionado tipo Split
4P472267-1B — 2018.07



5 Instalacao

A AVISO

NAO instale fontes de ignicdo operacionais (por exemplo:
chamas desprotegidas, um aparelho a gas ou um
aquecedor eléctrico em operagéo) nas condutas.

A conduta deve ser fornecida no local.

= Lado da entrada de ar. Instale a conduta e o friso do lado da
entrada (fornecimento local). Para ligar o friso utilize 7 parafusos
acessorios.

ab c II)?

E—q
PR

d e e d

Parafuso de ligagdo (acessorio)
Friso (fornecimento local)

Unidade principal

Isolamento (fornecimento local)

e Fita de aluminio (fornecimento local)

0T

= Filtro. Certifique-se de que instala um filtro de ar no interior da
passagem de ar no lado da entrada. Utilize um filtro de ar com
uma eficiéncia de recolha de pé 250% (método gravimétrico). O
filtro incluido ndo é utilizado quando a conduta de entrada esta
instalada.

= Lado da saida de ar. Ligue a conduta de acordo com a dimensé&o
interior do friso do lado da saida.

= Fugas de ar. Coloque fita de aluminio a volta do friso do lado da
entrada e da ligacdo da conduta. Certifique-se de que nado ha
fugas de ar em nenhuma outra ligagéo.

» Isolamento. Isole a conduta para evitar a formagdo de
condensacao. Utilize 1a de vidro ou espuma de polietileno com
25 mm de espessura.

5.1.3 Recomendag6es ao instalar a tubagem de
drenagem

Recomendagodes gerais

= Bomba de drenagem. Para este "tipo de grande elevagéo", os
ruidos de drenagem diminuem quando a bomba de drenagem é
instalada num local mais elevado. A altura recomendada é de 300
mm.

= Comprimento da tubagem. A tubagem de drenagem deve ser
téo curta quanto possivel.

= Dimensdo do tubo. A dimensdo do tubo deve ser igual ou
superior a do tubo de ligagdo (tubo plastico com um diametro
nominal de 20 mm e um diametro exterior de 26 mm).

= Inclinagdo. Certifique-se de que a tubagem de drenagem fica
inclinada para baixo (pelo menos 1/100) para evitar que o ar fique
preso no interior da tubagem. Utilize barras de suspenséao
conforme indicado.

L b

a Barra suspensa
O Permitido
X Naéo permitido

= Condensagdo. Tome medidas para evitar a condensacéo. Isole
toda a tubagem de drenagem no edificio.

Ligar a tubagem de drenagem a unidade interior

@ NOTIFICAGAO

Uma ligacao incorrecta da mangueira de drenagem pode
causar fugas, bem como danificar o espago de instalagéo
e a area em redor.

1 Empurre a mangueira de drenagem o mais possivel sobre a
ligagdo do tubo de drenagem.

2 Aperte a bragadeira metdlica até que a cabega do parafuso
esteja a menos de 4 mm da envolvente metalica.

3 Verifiqgue se existem fugas de agua (consulte "Verificar a
existéncia de fugas de agua" na pagina 8).

4 Instale o isolamento (tubo de drenagem).
Envolva com a almofada vedante grande (= isolamento) a

bracadeira metédlica e a mangueira de drenagem e, em
seguida, fixe-a com bragadeiras.

6 Ligue a tubagem de drenagem a mangueira de drenagem.

Ligagao do tubo de drenagem (ligada a unidade)
Mangueira de drenagem (acessorio)

Bracadeira de metal (acessorio)

Almofada vedante grande (acessorio)
Isolamento (tubo de drenagem) (acessorio)
Tubagem de drenagem (fornecimento local)

-~ Q0T O

@ NOTIFICAGAO

= NAO retire o bujao do tubo de drenagem. Pode haver
fuga de agua.

= A saida de drenagem sé deve ser utlizada para
descarregar a agua se nao se utilizar a bomba de
drenagem ou antes da manutencao.

» Introduza e retire com cuidado o bujdo de drenagem.
Se exercer muita forga podera deformar o encaixe de
drenagem do depésito.

Retirar o bujao.

» NAO sacuda o bujdo para cima e para baixo.

Introduzir o bujao.

= Posicione o bujao e empurre-o com uma chave de estrela.

FDXM25~60F3V1B(9)
Aparelhos de ar condicionado tipo Split
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5 Instalagao

B Tubagem de liquido

a Isolamento (fornecimento local)
b Bragadeira (acessorio)
c Isolamentos: grande (tubo do gas), pequeno (tubo de

liquido) (acessorios)

Porca bicone (instalada na unidade)

Ligagao do tubo de refrigerante (ligada a unidade)
Unidade

Almofadas vedantes: média 1 (tubo do gas), média 2 (tubo
de liquido) (acessorios)

Q 0 Q

a Bujédo de drenagem
b Chave de estrela

Vire as costuras dos isolamentos para cima.

Fixe a base da unidade.

Aperte as bracadeiras nos isolamentos.

Envolva a almofada vedante da base da unidade até a
parte superior da porca bicone.

BOWN =

Verificar a existéncia de fugas de agua

Coloque gradualmente cerca de 1 | de agua no deposito de
drenagem e, em seguida, verifique se existem fugas de agua. @ NOTIFICAGAO

Certifique-se de que isola toda a tubagem de refrigerante.
Qualquer tubagem exposta podera originar condensacao.

a
5.2.2 Para verificar a existéncia de fugas
b
NOTIFICAGAO
d e , A
c NAO exceda a pressdo de funcionamento maxima da
S unidade (consulte “PS High” na placa de especificagdes da
a aida de ar ;
b Bomba portatil unidade).
c Balde =
d Tubos de refrigeragao @ NOTIFICACAO
e Saida de drenagem Certifique-se de que utiliza uma solugdo adequada, que
denuncie a formagéao de bolhas, obtida no seu revendedor.
5.2 Ligar a tubagem de refrigerante Nao utilize agua com sab&o, pois pode estalar as porcas
bicones (a agua com sabdo geralmente contém sal, que
PERIGO: RISCO DE QUEIMADURAS absorve a humidade, congelando posteriormente quando
as tubagens ficarem frias) e/ou levar a corrosdo das
unides soldadas (a agua com sabdo pode conter amonio,
5.21 Para ligar a tubagem de refrigerante a que corréi o latdo entre a porca e o cobre do tubo
unidade de interior abocardado).
CUIDADO 1 Carregue o sistema com azoto até uma pressédo no leitor de
A pelo menos 200 kPa (2 bar). Recomenda-se a pressurizagao a
Instale o tubo de refrigeragdo ou os componentes numa 3000 kPa (30 bar) para detectar pequenas fugas.

posicdo em que seja improvavel a sua exposicao a
qualquer substancia que possa corroer os componentes
que contém refrigerante, a menos que os componentes

2 Verifique a existéncia de fugas ao aplicar uma solugéo de teste
de bolhas em todas as ligagbes.

sejam fabricados de materiais naturalmente resistentes a 3 Retire todo o gés de azoto.
corrosdo ou estejam adequadamente protegidos da

otencial corrosao. . ~ . ~ , .
potend 5.3 Ligacao da instalagao eléctrica

ADVERTENCIA: MATERIAL INFLAMAVEL

PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSAO
O refrigerante R32 (se aplicavel) contido nesta unidade é

ligeiramente inflamavel. Consulte as especificagbes da AVISO
unidade de exterior para saber o tipo de refrigerante que A
deve ser utilizado. Utilize SEMPRE um cabo multicondutor para cabos de
alimentacéao.
= Comprimento da tubagem. A tubagem de refrigerante deve ser : :
tdo curta quanto possivel. 2 AVISO
» Ligag6es abocardadas. Utilize ligagbes abocardadas para ligar a Se o cabo de alimentacdo ficar danificado, DEVE ser
tubagem de refrigerante & unidade. substituido pelo fabricante, por um técnico de assisténcia
« Isolamento. Isole a tubagem de refrigerante na unidade interior ou por alguém com qualificacdo semelhante, para evitar
da seguinte forma: acidentes.

5.3.1 Para ligar a instalagao eléctrica a unidade
de interior

E importante manter a fonte de alimentagdo e a cablagem de
transmissdo separadas uma da outra. Para evitar quaisquer
interferéncias eléctricas, a distancia entre ambas as ligagcdes
eléctricas deve ser SEMPRE de pelo menos 50 mm.

A Tubagem de gas
Manual de instalagdo DAIKIN FDXM25~60F3V1B(9)
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6 Activacao

@ NOTIFICAGAO

Certifique-se de que as linhas de alimentagdo e de
transmissao estéo afastadas uma da outra. A cablagem de
transmissdo e a de alimentacdo podem cruzar-se, mas
NAO seguir em paralelo.

1 Retire a tampa para assisténcia técnica.

@ ac o d b

oL

Exterior da unidade

Interior da unidade

Tampa da caixa de controlo

Ligacéo do cabo de interligagdo (com terra)
Esquema eléctrico

Ligacédo da cablagem da interface de utilizador
Material vedante (acessorio)

Abertura para cabos

Cabo

Q@00 Co @P>

2 Cabo da interface de utilizador: Encaminhe o cabo através
da estrutura, ligue-o a placa de bornes e fixe-o com uma
bragadeira.

3 Cabo de interligacao (interior—exterior): Encaminhe o cabo
através da estrutura, ligue-o a placa de bornes (certifique-se de
que os numeros correspondem aos da unidade de exterior, e
ligue o cabo de ligacéo a terra) e fixe-o com uma bragadeira.

4 Envolva os cabos com o material vedante (acessoério) para
evitar a infiltragdo de agua na unidade. Vede todos os espagos
vazios para evitar a entrada de pequenos animais no sistema.

A AVISO

Tome medidas adequadas de modo a evitar que a unidade
possa ser utilizada como abrigo para animais pequenos.
Se entrarem em contacto com os componentes elétricos,
0s animais pequenos podem provocar avarias, fumo ou
um incéndio.

Placa de circuito da unidade interior (MONTAGEM)
Fonte de alimentacéo e ligacéo a terra

Cablagem de transmisséo e da interface de utilizador
Bragadeiras

Nao permitido

Permitido

OXooo >

5 Volte a encaixar a tampa para assisténcia técnica.

1~ 50 Hz
220-240 V

e

Cabo de interligagcao

Cabo de alimentacéo eléctrica
Disjuntor de fugas para a terra
Fusivel

Interface do utilizador

®OQo0T O

5.3.2 Especificagbes dos componentes das
ligagOes elétricas padrao

Componentes Especificagoes

Secgdo minima do cabo:
2,5 mm?, utilizavel a 230 V

Fios revestidos a PVC, de
0,75 a 1,25 mm?, ou cabos de
2 condutores

Maximo 500 m

Cabo de interligagéo
(interior«<>exterior)

Cabo da interface de utilizador

6 Activagao

@ NOTIFICAGAO

NUNCA opere a unidade sem termistores e/ou
interruptores/sondas de pressdo. Pode ocorrer uma
queimadura do compressor.

6.1 Lista de verificagcao antes da
activacao

Apos a instalagdo da unidade, comece por verificar os pontos que
se seguem. Apos efectuar todas as verificagbes que se seguem, a
unidade TEM DE ser fechada. SO depois pode liga-la & corrente.
] Leu integralmente as instrugbes de instalagéo, tal como
descrito no guia de referéncia do instalador.

] As unidades interiores estéo montadas

adequadamente.

] Caso seja utilizada uma interface do utilizador sem fios: O
painel decorativo da unidade interior com o receptor
de infravermelhos esta instalado.

A unidade de exterior esta montada adequadamente.

NAO ha fases em falta nem inversdes de fase.

O sistema estd adequadamente ligado a terra e os
terminais de ligagéo a terra estéo apertados.

Os fusiveis ou os dispositivos de protecgdo localmente
instalados sdo instalados em conformidade com este
documento e NAO foram desviados.

HENERN NS

A tensao da fonte de alimentagéo esta de acordo com a
tensao na placa de especificagdes da unidade.

Ll

FDXM25~60F3V1B(9)
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6 Activacao

] NAO existem ligagdes soltas nem componentes
eléctricos danificados na caixa de distribuigéo.

(] A resisténcia de isolamento do compressor esta boa.

(] NAO existem componentes danificados nem tubos
estrangulados dentro das unidades de interior e de
exterior.

(] NAO existem fugas de refrigerante.

(] O tamanho correcto dos tubos esta instalado e os tubos
estao adequadamente isolados.

] As valvulas de paragem (gas e liquido) na unidade de
exterior estao totalmente abertas.

6.2 Efectuar um teste de

funcionamento

Esta tarefa é aplicavel apenas ao utilizar a interface de utilizador da
série BRC1E52 ou BRC1ES53. Se utilizar qualquer outra interface de
utilizador, consulte o manual de instalaggo ou o manual de
assisténcia da interface de utilizador.

NOTIFICAGAO

Nao interrompa o teste de funcionamento.

INFORMAGOES

Retroiluminagao. Para realizar acgdes LIGAR/DESLIGAR
na interface do utilizador, a retroiluminagao nao precisa de
estar acesa. Para qualquer outra acgéo, precisa de estar
acesa primeiro. A retroiluminagdo fica acesa durante
+30 segundos ao premir qualquer botao.

1 Efectue as etapas introdutérias.

# Action

1 |Abra a valvula de corte do liquido (A) e do gas (B)
retirando a tampa da haste e rodando para a
esquerda, com uma chave sextavada, até parar.

2 |Feche a tampa para assisténcia técnica para evitar

choques eléctricos.

3 |Ligue a corrente pelo menos 6 horas antes de

# Accao Resultado
3 |Seleccione Operagéo Configuragdes 113
TeSte' Contacto do Técnico
Configuragdes Locais
D Procura
Temp. Minima Permitida
Grupo Enderegos
4 |Prima. Operacao Teste é
apresentado no menu
72 apre
inicial.
(@R VRS
Frio
I
e
Operagao Teste
5 |Prima no espaco de O teste de funcionamento
10 segundos. ¢ iniciado.
7 \ )
(@I VA

3 Verifique o funcionamento durante 3 minutos.

4 Parar o teste de funcionamento.

# Action Resultado
1 Prima durante pelo menos |O menu Configuragoes é
4 segundos. apresentado.
7 N
(@I /7D
2 Seleccione Operacao Configuragdes 1/3
perag Configurages ____1/3__
TeSte' Contacto do Técnico
Configuragdes Locais
(j D Procura
Temp. Minima Permitida
Grupo Enderegos
3 Prima. A unidade volta ao
funcionamento normal e o
menu inicial &
(@A /D apresentado.

6.3

Cadigos de erro ao efectuar um
teste de funcionamento

Se a instalacdo da unidade de exterior NAO tiver sido efectuada
correctamente, os cédigos de erro seguintes poderdo aparecer na
interface do utilizador:

comegar a utilizar a unidade, para proteger o Cédigo de erro Causa possivel
compressor. Nada é apresentado |= A cablagem estd desligada ou ha um
4 |Na intgrface (~:lo utilizador, coloque a unidade no modo (a temperatura grro Ic_ie Iigtagc"ies eléctri%alsd(er(;tre atfo.nte?
de refngeragao_ regulada actual ndo é e alimen a(;z.ao € a unidade .e exterior;
apresentada) entre a unidade de exterior e as
2 Iniciar o teste de funcionamento unidades interiores; entre a unidade
- interior e a interface do utilizador).
# Accao Resultado
o = O fusivel na placa de circuito impresso
1 Aceda ao menu inicial. . . . . .
- da unidade interior ou de exterior fundiu-
Frio Def. T. se.
'.z:___ i 28°C E3,E4 0ou L8 = As valvulas de corte estao fechadas.
* A entrada ou saida de ar esta
- - — bloqueada.
2 |Prima durante pelo menos |O menu Configuragdes & - -
4 segundos. apresentado. E7 Ha uma fase em falta no caso de unidades
com fonte de alimentagéo trifasica.
Nota: ndo é possivel utilizar o aparelho.
(@A /2D Desligue a alimentacéo, volte a verificar as
cablagens e alterne a posigao de dois dos
trés fios eléctricos.
Manual de instalagdo DAIKIN FDXM25~60F3V1B(9)
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7 Eliminacgao

Cadigo de erro Causa possivel

L4

A entrada ou saida de ar esta bloqueada.

uo

As valvulas de corte estdo fechadas.

U2

= Ha um desequilibrio de tenséo.

= Ha uma fase em falta no caso de
unidades com fonte de alimentagao
trifasica. Nota: ndo é possivel utilizar o
aparelho. Desligue a alimentagéo, volte a
verificar as cablagens e alterne a
posicao de dois dos trés fios eléctricos.

U4 ou UF A ramificagédo de cablagem entre unidades

nao esta correcta.

UA

A unidade de exterior e a unidade interior
sdo incompativeis.

7

Eliminacao

o

NOTIFICAGAO

NAO tente desmontar pessoalmente o sistema: a
desmontagem do sistema e o tratamento do refrigerante,
do ¢leo e de outros componentes DEVEM ser efectuados
de acordo com a legislagdo aplicavel. As unidades
DEVEM ser processadas numa estacdo de tratamento
especializada, para reutilizagdo, reciclagem e/ou
recuperacao.

8

Dados técnicos

= Um subconjunto dos mais recentes dados técnicos esta
disponivel no website regional Daikin (de acesso publico).

= O conjunto completo dos mais recentes dados técnicos esta
disponivel na extranet Daikin (autenticagao obrigatoria).

FDXM25~60F3V1B(9)
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8 Dados técnicos

8.1 Esquema eléctrico
Legenda unificada do esquema eléctrico
Para pegas aplicadas e numeragéo, consulte o esquema eléctrico na unidade. A numeragéo das pegas utiliza numeragéo arabe por ordem
crescente para cada pega e € representada na visdo geral abaixo pelo simbolo "*" no cédigo da pega.

a DISJUNTOR D LIGAGAO DE PROTECGAO A TERRA
—@— LIGAGAO @ LIGACAO DE PROTECGAO A TERRA (PARAFUSO)
——— , D» CONECTOR @ RECTIFICADOR
JT_ LIGACAO A TERRA —-)— CONECTOR DO RELE
o ] CABLAGEM LOCAL I%‘ CONECTOR DE CURTO-CIRCUITO
—+—F FUSIVEL —O— BORNE
_@_ UNIDADE INTERIOR (117 PLACA DE BORNES
INDOOR
-_’D‘_ UNIDADE DE EXTERIOR O e BRAGADEIRA
OUTDOOR

BLK : PRETO GRN VERDE PNK ROSA WHT BRANCO

BLU : AZUL GRY CINZENTO PRP, PPL: ROXO YLW AMARELO

BRN CASTANHO ORG LARANJA RED VERMELHO
AP PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO PS FONTE DE ALIMENTAGAO DE COMUTAGAO
BS* BOTAO DE LIGAR/DESLIGAR, PTC* TERMISTOR PTC

INTERRUPTOR DE FUNCIONAMENTO Q* TRANSISTOR BIPOLAR COM PORTA

BZ, H*O ALARME ISOLADA (IGBT)
c* : CONDENSADOR Q*DI DISJUNTOR DE FUGAS PARAATERRA
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, : LIGAGAO, CONECTOR QL PROTECGAO CONTRA SOBRECARGA
HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, QM INTERRUPTOR TERMICO
W, X*A, K*R_* R* RESISTENCIA

D*, VD DIODO RT TERMISTOR

DB* PONTE DE DIODOS RC RECEPTOR
Ds* COMUTADOR DIP SWITCH S*C INTERRUPTOR DE LIMITE
E*H : AQUECEDOR S*L INTERRUPTOR DE BOIA
F*U, FU* (PARA CARACTERISTICAS, : FUSIVEL S*NPH SENSOR DE PRESSAOQ (ALTA)
CONSULTE APLACA DE CIRCUITO S*NPL SENSOR DE PRESSAO (BAIXA)
IMPRESSO NO INTERIOR DA UNIDADE) S*PH, HPS* PRESSOSTATO (ALTA PRESSAO)
FG* : CONECTOR (LIGAGAO A TERRA DA ESTRUTURA) S*PL PRESSOSTATO (BAIXA PRESSAO)
H* SUPORTE ST TERMOSTATO
H*P, LED*, V*L LAMPADA PILOTO, DIODO EMISSOR DE LUZ S*RH SENSOR DE HUMIDADE
HAP DIODO EMISSOR DE LUZ (MONITOR DE SERVIGO - VERDE) S*W, SW* INTERRUPTOR DE FUNCIONAMENTO
HIGH VOLTAGE ALTATENSAO SA* F1S DESCARREGADOR DE SOBRETENSAO
IES SENSOR INTELLIGENT EYE SR*, WLU RECEPTOR DE SINAL
IPM* MODULO DE ALIMENTAGAO INTELIGENTE SS* INTERRUPTOR-SELECTOR
K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M RELE MAGNETICO SHEET METAL PLACA DE BORNES FIXA
L FASE TR TRANSFORMADOR
L SERPENTINA TC, TRC TRANSMISSOR
L'R REACTOR V5 RV VARISTOR
M* MOTOR DE PASSO V*R PONTE DE DIODOS
M*C MOTOR DO COMPRESSOR WRC CONTROLO REMOTO SEM FIOS
M*F MOTOR DA VENTOINHA X* TERMINAL
M*P MOTOR DA BOMBA DE DRENAGEM X*M PLACA DE BORNES (BLOCO)
M*S MOTOR DE OSCILAGAO Y*E SERPENTINA DA VALVULA DE EXPANSAO
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* RELE MAGNETICO ELECTRONICA
N NEUTRO Y*R, Y*S SERPENTINA DA VALVULA SOLENOIDE DE
n=*, N=* NUMERO DE PASSAGENS PELO NUCLEO DE FERRITE INVERSAO
PAM MODULAGAO POR AMPLITUDE DE PULSO Z'C NUCLEO DE FERRITE
PCB* PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO ZF, Z*F FILTRO DE RUIDO
PM* MODULO DE ALIMENTAGAO
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